
UNIONE DEI COMUNIUNIONE DEI COMUNI
DELL’ALTA VAL LEOGRADELL’ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

     COMUNE  DI TORREBELVICINO               COMUNE  DI VALLI DEL PASUBIO

ALL B6

RICOGNIZIONE IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORI - FOTOVOLTAICO

SERVIZIO  “ENERGIA”  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE,  SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI 
COMUNALI  (MANUTENZIONE ORDINARIA,  PROGRAMMATA, 
STRAORDINARIA,  ADEGUAMENTO  NORMATIVO,  CON 
RIDUZIONE  DELL'INQUINAMENTO  LUMINOSO  IN 
OTTEMPERANZA DELLA L.R. N. 17/2009 E LA FORNITURA DI 
ENERGIA  ELETTRICA,  COMPRESI  GLI  INTERVENTI  DI 
EFFICIENZA  ENERGETICA)  CON  L'OPZIONE  DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
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TOT. QUADRI ELETTRICI:      71
TOT. LAMPADE: 1.184
Corpi illuminanti non conformi alla L.R.17/2009:    719

Totale corpi illuminanti installati nel territorio del Comune di Torrebelvicino sono pari a n° 1184 così  
suddivisi secondo la tipologia illuminotecnica:
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Tipo corpi illuminanti
SAP VM IM ALTRO

Totale corpi illuminanti 803 359 4 18

Percentuale 67,82 30,32 0,34 1,52
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La tabella sottostante presenta in modo dettagliato lo stato di conservazione dei corpi illuminanti e 
dei rispettivi sostegni suddivisi per tipo corpi illuminanti, tipo sostegni e stato di conservazione.

Legenda: 
B = Buono, M = Medio, P = Pessimo
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Tipo 
apparecchio

Conforme L.R. 
n.17/2010

Stato apparecchi
Tipo sostegni

Stato sostegni

SI' NO B M P B M P
Chiuso stradale 282 302 557 14 13 Palo acc 472 22 90
Aperto stradale 300 9 225 66 Braccio a palo 92 87 22
Sfera 28 69 28 69 0 Palo cemento 5 17 55
Lanterna 124 40 149 0 15 Palo artistico 120 0 0
Proiettore 15 6 18 3 0 Mensola 4 74 0

Altro 16 2 7 11 0 Altro 7 9 0
Totale 465 719 768 322 94 Totale 700 209 167
Totale corpi ill. 1184 Totale sostegni 1076
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Analizzando la tabella si può notare che a seguito della Legge Regionale 7 agosto 2009, n.  
17 emerge che ci sono  n. 69 corpi illuminanti tipo “sfera” con illuminamento verso l’alto 
quindi non a norma, n. 40 lanterne non a norma, n. 300 corpi illuminanti di tipo “stradale  
aperto”  completamente  fuori  normativa  e  n.  302 corpi  illuminanti  che  non rispettano le 
nuove normative per cui necessitano di un adeguamento.
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1.   VIA EDIFICIO

P.TI LUCE TOT. N 8 così suddivisi:
N 7 lampade SAP 100 W su 7 pali in acciaio   stato di conserv.  Buono
N 1 lampade Basso consumo su 1 altra tipologia di sost.  stato di conserv.  Buono

2.   VIALE DELL’INDUSTRIA

P.TI LUCE TOT. N 74 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 pali in acciaio stato di conserv.  Buono
N 38 lampade SAP 100 W su 37 pali in acciaio stato di conserv.  Buono
N 19 lampade VM 125 W su 14 pali in acciaio stato di conserv.  Buono

su 5 pali in acciaio stato di conserv.  Pessimo
N 5 lampade VM 125 W su 5 pali in cemento stato di conserv.  Buono
N 1 lampade IM 150 W su 1 palo pubbl. ill. stato di conserv.  Medio
N 8 lampade SAP 250 W su 2 pali in acciaio stato di conserv.  Buono

su 1 braccio a palo stato di conserv.  Medio
N 6 lampade SAP 400 W su 2 torri faro stato di conserv.  Buono

3.   VIA G. MARCONI

P.TI LUCE TOT. N 122 così suddivisi:
N 13 lampade SAP 70 W su 13 pali artistici tipo NERI stato di conserv.  Buono
N 100 lampade SAP 100 W su 51 pali in acciaio stato di conserv.  Buono

su 10 pali in acciaio stato di conserv.  Medio
su 8 pali in acciaio stato di conserv.  Pessimo
su 20 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 6 mensole artistiche stato di conserv. Buono
su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

N 1 lampade SAP 250 W su 1 pali di pubbl. ill.  stato di conserv.  Buono
N 7 lampade VM 125 W su 7 pali in cemento  stato di conserv. Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Buono

4.   C.DA MASO PIEVE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
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5.   VIA MARIO SCAPIN

P.TI LUCE TOT. N 104 così suddivisi:
N 14 lampade SAP 70 W su 3 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 11 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
N 75 lampade SAP 100 W su 55 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 10 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 3 bracci a palo stato di conserv. Pessimo
su 1 palo in cemento stato di conserv. Pessimo

N 15 lampade VM 125 W su 4 pali in acciaio stato di conserv.  Medio
su 9 pali in acciaio            stato di conserv.  Pessimo

6.   C.DA TRISA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 150 W su 1 palo in acciaio     stato di conserv. Medio

7.   C.DA VAL CASAROTTI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

8.   LOC. ASSE

P.TI LUCE TOT. N 14 così suddivisi:
N 12 lampade SAP 100 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 5 bracci a palo stato di conserv. Buono
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

su 1 braccio a palo stato di conserv. Medio

9.   C.DA BALLINI

P.TI LUCE TOT. N 9 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 1 bracci a palo stato di conserv. Medio

su 5 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 3 lampade VM 125 W su 1 palo in cemento stato di conserv. Medio

su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
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10.   C.DA BARBINOTTI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Medio
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

11.   VIA BREGANZE

P.TI LUCE TOT. N 58 così suddivisi:
N 13 lampade SAP 70 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Medio

su 1 palo in cemento stato di conserv. Medio
su 8 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio
su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 30 lampade SAP 100 W su 18 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 2 pali in cemento stato di conserv. Medio
su 3 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 5 mensole artistiche stato di conserv. Buono
su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 14 lampade VM 125 W su 13 pali in cemento stato di conserv. Pessimo
su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 1 lampade Incand. 60 W aplique a parete stato di conserv.  Buono

12.   C.DA CAMPI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

13.   C.DA CAPPELLETTO

P.TI LUCE TOT. N 7 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 4 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

N 1 lampade Basso consumo su 1 altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Buono

14.   C.DA CASALENA

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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su 3 pali in cemento stato di conserv. Pessimo
N 2 lampade Basso consumo su 1 altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Medio

su 1 mensola a muro           stato di conserv.  Medio

15.   C.DA CASAROTTI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv.  Medio

16.   C.DA CASETTA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv.  Medio

17.   VIA CASETTE

P.TI LUCE TOT. N 9 così suddivisi:
N 9 lampada VM 125 W su 3 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 6 palo in cemento stato di conserv. Pessimo

18.   C.DA CAVION

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 3 mensole a muro stato di conserv. Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1 altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Medio

19.   C.DA COFFRE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

20.   C.DA COLLAREDA

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 2 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
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su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
N 3 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 2 mensole a muro stato di conserv.  Medio

21.   C.DA COLOMBARI (CAVION)

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

22.   C.DA COMPERLE

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
N 1 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1 altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Medio

23.   C.DA CORE’

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv.  Pessimo

su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

24.   C.DA CORTIVO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv.  Medio

25.   C.DA COSTALUNGA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv.  Medio

26.   C.DA CROGHE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv.  Medio
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27.   VIA DELL’ARTIGIANATO

P.TI LUCE TOT. N 51 così suddivisi:
N 23 lampade SAP 100 W su 23 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 28 lampade SAP 150 W su 28 pali in acciaio stato di conserv. Buono

28.   C.DA FELTRIN

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

29.   C.DA FUSINATO

P.TI LUCE TOT. N 17 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 14 lampade VM 125 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 9 pali in cemento stato di conserv. Pessimo
su 4 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 2 lampade IM 150 W su 1 pali in cemento stato di conserv. Medio
su 1 pali esistente stato di conserv. Medio

30.   LOC. F.TE MARGHERITA

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 4 lampade SAP 150 W su 4 bracci a palo stato di conserv. Medio

31.   C.DA GARBINI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

32.   C.DA LAGO

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 3 mensole a muro stato di conserv. Medio
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33.   C.DA LIGONTO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

34.   VIA MACELLO

P.TI LUCE TOT. N 16 così suddivisi:
N 16 lampade SAP 150 W su 16 pali in acciaio stato di conserv. Buono

35.   C.DA MANFRON di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 9 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 4 mensole a muro stato di conserv. Medio
N 5 lampade Basso consumo su 5 altre tipologie di sost.           stato di conserv.  Medio

36.   C.DA MANFRON di SOTTO

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

37.   C.DA NASIERON

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 braccio a palo stato di conserv. Medio

38.   C.DA MASO ENNA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in cemento stato di conserv. Medio

39.   C.DA MAULE
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P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Medio

40.   C.DA MOLINO MONDONOVO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

41.   C.DA MONDONOVO

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade Basso consumo su 1 altre tipologie di sost.           stato di conserv.  Buono

42.   VIA NASTRO AZZURRO

P.TI LUCE TOT. N 42 così suddivisi:
N 9 lampade SAP 100 W su 8 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 33 lampade VM 125 W su 4 pali in acciaio           stato di conserv.  Pessimo

su 4 pali in acciaio           stato di conserv.  Buono
su 20 bracci a palo           stato di conserv.  Medio
su 5 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

43.   VIA PARE’

P.TI LUCE TOT. N 72 così suddivisi:
N 48 lampade SAP 100 W su 18 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 8 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 14 bracci a palo            stato di conserv. Buono
su 8 bracci a palo stato di conserv.  Medio

N 17 lampade VM 125 W su 10 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 5 bracci a palo           stato di conserv.  Medio
su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 6 lampade SAP 150 W su 6 braccio a palo stato di conserv. Buono
N 1 lampade IM 150 W proiettore su pali pubbl. ill. esistente
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44.   C.DA PIANURA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

45.   C.DA PIANURA di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

46.   C.DA PINEROLO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Medio

47.   C.DA PONTE CAPRE

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Buono
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in cemento stato di conserv. Pessimo

48.   LOC. PONTE CAPRE

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in cemento stato di conserv. Pessimo
N 4 lampade VM 125 W su 4 palo in cemento stato di conserv. Medio

49.   C.DA PRA’ CABROLO

P.TI LUCE TOT. N 9 così suddivisi:
N 9 lampade SAP 150 W su 5 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 4 braccio a palo stato di conserv. Medio

50.   C.DA PUGLIA
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P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

51.   C.DA PUGLIA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

52.   C.DA  RIGALETTI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciao stato di conserv. Buono

su 1 palo in cemento stato di conserv. Pessimo
N 1 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

53.   C.DA  RIOLO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Buono

54.   C.DA  RIZZO

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv. Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1 altre tipologie di sost.           stato di conserv.  Medio

55.   C.DA  SAGNO

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 4 lampade VM 125 W su 4 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade SAP 100 W su mensola a muro stato di conserv. Buono

56.   C.DA  SCAPINI
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P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv. Medio

57.   C.DA  SOGLIO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

58.   C.DA  STOFFELE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

59.   C.DA  TOFFANINI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

60.   VIA E. TOTI

P.TI LUCE TOT. N 111 così suddivisi:
N 29 lampade SAP 70 W su 13 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 4 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 3 palo in acciaio stato di conserv. Medio
su 9 palo artistico tipo NERI stato di conserv. Buono

N 45 lampade SAP 100 W su 12 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 7 braccio a palo stato di conserv. Buono
su 13 palo artistico tipo NERI stato di conserv. Buono

N 37 lampade VM 125 W su 11 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 6 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
su 15 braccio a palo stato di conserv. Medio
su 5 pali in cemento stato di conserv. Pessimo

61.   C.DA  TRENTINI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
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62.   VIA VICENZA

P.TI LUCE TOT. N 156 così suddivisi:
N 30 lampade SAP 70 W su 30 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 54 lampade SAP 100 W su 54 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 31 lampade VM 125 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 25 bracci a palo stato di conserv. Buono
N 34 lampade SAP 150 W su 18 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 12 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

N 8 lampade SAP 400 W su torre faro stato di conserv. Buono

63.   C.DA ZANCHI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

64.   VIA 29 APRILE

P.TI LUCE TOT. N 142 così suddivisi:
N 28 lampade SAP 70 W su 15 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono

su 12 mensole artistiche stato di conserv. Buono
su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 68 lampade SAP 100 W su 22 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 4 pali in acciaio            stato di conserv.  Pessimo
su 1palo in cemento stato di conserv. Pessimo
su 16 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 16 mensole artistiche stato di conserv. Buono
su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 34 lampade VM 125 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 9 bracci a palo stato di conserv. Buono
su 2 bracci a palo stato di conserv. Pessimo
su 13 pali in cemento stato di conserv. Pessimo
su 4 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 3 lampade SAP 150 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Medio
N 1 lampade SAP 250 W proiettore su palo pubbl. ill. esistente stato di conserv. Buono
N 4 lampade FlT5   35 W a pavimento stato di conserv. Buono

65.   VIA RIZZA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 100 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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66.   VIA CAPELLETTO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 100 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

67.   VIA TENAGLIA

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 100 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono

68.   VIA SCAVIOZZA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

69.   VIA TEZZE RIZZO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

70.   VIA PONTE CAPRE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio        stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo        stato di conserv. Buono

71.   VIA PRANDINA

P.TI LUCE TOT. N 38 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 32 lampade SAP 100 W su 17 braccio a palo stato di conserv. Buono

su 15 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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TORREBELVICINO

SEMAFORI
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Per quanto riguarda gli impianti semaforici è disponibile solamente l'elaborato grafico ALLEGATO 
B2 che individua nel territorio la localizzazione degli stessi e a titolo informativo risultano costituti 
come segue:

1S.    VIA BREGANZE (rallentatore di velocità)
L'impianto ha la funzione di arrestare il flusso veicolare a salire verso Torrebelvicino in caso di 
superamento del limite di velocità di 50 km/h.
Moduli ottici semaforici: 6
Lampade: LED

2S.   VIA BREGANZE (intersezione con VIA A. FOGAZZARO)
L'impianto ha la funzione di arrestare il flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia dei veicoli per  
consentire l'attraversamento dei pedoni. Si attiva in caso di chiamata dei pedoni.
Presenza di avvisatore acustico per ipovedenti.
Moduli ottici semaforici: 12
Lampade: LED

3S.   VIA ROMA (intersezione con VIA T. GROSSI)
L'impianto  ha  la  funzione  di  regolare  il  flusso  veicolare  a  senso  unico  alternato  in  modo  da 
consentire il passagio della strettoia all'incrocio con via ROMA, 25 LUGLIO e ROSSI.
Moduli ottici semaforici: 3
Lampade: LED

3S.   VIA T. GROSSI (intersezione con VIA ROMA)
L'impianto  ha  la  funzione  di  regolare  il  flusso  veicolare  a  senso  unico  alternato  in  modo  da 
consentire il passagio della strettoia all'incrocio con via ROMA, 25 LUGLIO e ROSSI.
Moduli ottici semaforici: 6
Lampade: Incandescenza

4S.   VIA 25 LUGLIO (intersezione con VIA ROMA)
L'impianto  ha  la  funzione  di  regolare  il  flusso  veicolare  a  senso  unico  alternato  in  modo  da 
consentire il passagio della strettoia all'incrocio con via ROMA, 25 LUGLIO e ROSSI.
Moduli ottici semaforici: 12
Lampade: Incandescenza

5S.   VIA ROSSI (intersezione con VIA L. COSTA)
L'impianto  ha  la  funzione  di  regolare  il  flusso  veicolare  a  senso  unico  alternato  in  modo  da 
consentire il passagio della strettoia all'incrocio con via ROMA, 25 LUGLIO e ROSSI.
Moduli ottici semaforici: 6
Lampade: LED

6S.   VIA 25 LUGLIO (intersezione con “Variante alla SP46”)
L'impianto ha la funzione di arrestare il flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia dei veicoli per  
consentire l'attraversamento dei pedoni. Si attiva in caso di chiamata dei pedoni.
Presenza di avvisatore acustico per ipovedenti.
Moduli ottici semaforici: 18
Lampade: LED
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VALLI DEL PASUBIO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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TOT. QUADRI ELETTRICI:   126
TOT. LAMPADE:    681
Corpi illuminanti non conformi alla L.R.17/2009:    483

Totale corpi illuminanti installati nel territorio del Comune di Valli del Pasubio sono pari a n°  681  
così suddivisi secondo la tipologia illuminotecnica:

______________________________________________________________________________

ALL. B6
APPALTO SERVIZIO “ENERGIA”                                                  RICOGNIZIONE IMPIANTI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMAFORI - FOTOVOLTAICO
Responsabile del Procedimento
dott. Giovanni Ruaro Pag. 25 di 54

Tipo corpi illuminanti
Tipo lampade SAP VM FL IM ALTRO FV

Totale corpi illuminanti 441 184 2 8 30 16

Percentuale 64,76 27,02 0,29 1,17 4,41 2,35
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La tabella sottostante presenta in modo dettagliato lo stato di conservazione dei corpi illuminanti e 
dei rispettivi sostegni suddivisi per tipo corpi illuminanti, tipo sostegni e stato di conservazione.

Tipo 
apparecchio

Conforme 
L.R. 

n.17/2010
Stato apparecchi

Tipo sostegni
Stato sostegni

SI' NO B M P B M P
Chiuso stradale 102 207 169 105 35 Palo acc 170 52 20
Aperto stradale 109 0 81 28 Braccio a palo 5 52 33
Aperto 83 0 57 26 Palo cemento 0 20 3
Sfera 29 47 48 18 10 Palo artistico 7 4 0
Lanterna 22 26 45 1 2 Mensola art. 70 63 8
Proiettore 11 8 3 0 Mensola 20 75 5
Altro 29 2 27 0 Altro 29 4 3
Chiuso stradale 
su FV 16 12 4 Sostegno FV 12 4
Totale 198 483 284 296 101 Totale 313 275 72
Totale corpi ill. 681 Totale sostegni 660

Legenda: B = Buono, M = Medio, P = Pessimo
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Analizzando la tabella si può notare che a seguito della Legge Regionale 7 agosto 2009, n.  
17 emerge che ci sono  n. 47 corpi illuminanti tipo “sfera” con illuminamento verso l’alto 
quindi non a norma, n. 26 lanterne non a norma, n. 109 corpi illuminanti di tipo “stradale  
aperto” e n. 83 corpi illuminanti di tipo “aperto” completamente fuori normativa e n. 207 
corpi  illuminanti  che  non  rispettano  le  nuove  normative  per  cui  necessitano  di  un 
adeguamento.
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1.   C.DA ZAONA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

2.   C.DA PENZI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1mensola a muro           stato di conserv.  Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Buono
N 1 Punto fotovoltaico

3.   C.DA GANA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica           stato di conserv.  Medio

4.   C.DA CEOLATI

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:

N 6 lampade SAP 70 W su 5 mensola artistica           stato di conserv.  Buono
su 1palo artistico tipo NERI         stato di conserv.  Buono

5.   VIA TERRAGNOLA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 100 W su 1 pali in acciaio stato di conserv. Buono

6.   C.DA TENCHE

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 100 W su 3 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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7.   C.DA MOLIN LOCRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 100 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

8.   C.DA MANTOANI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 100 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

9.   C.DA FABBRI

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio
N 3 lampade VM 125 W su 3 mensole a muro stato di conserv. Medio

10.   C.DA GECCHELINI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

N 1 Punto fotovoltaico

11.   C.DA GAICHE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
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12.   C.DA GRUMALE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

13.   C.DA LEOGRA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

14.   C.DA GIAGORA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica           stato di conserv.  Medio

15.   C.DA MATTIANI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica           stato di conserv.  Medio

16.   C.DA MOGRE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

17.   C.DA SANTINI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono
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18.   C.DA GROSSI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

19.   C.DA ZORLETTI di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

20.   C.DA MOLIN MASO

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono

21.   C.DA PALARI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensole artistiche stato di conserv. Medio

22.   C.DA BRANDELLERI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:

N 4 lampade SAP 70 W su 4 mensole artistiche stato di conserv. Buono

23.   C.DA FUGAZZARI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

N 1 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
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24.   C.DA STEDILE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensole artistiche stato di conserv. Buono

25.   C.DA ZAO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 2 lampade VM 125 W su 1 mensole artistiche stato di conserv. Medio
su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

26.   C.DA ZONERA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensole artistiche stato di conserv. Medio

27.   VIA TALDI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:

N 4 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
su 2 palo in acciaio stato di conserv. Buono

28.   C.DA CASTELLANI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

29.   C.DA COSTAPIANA di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
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N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
N 1 punto fotovoltaico

30.   C.DA COSTAPIANA di SOTTO

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:

N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
N 1 punto fotovoltaico

31.   C.DA ROMERA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

32.   C.DA RIVA MALUNGA

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:

N 4 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono

33.   C.DA PIANEGONDA

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensole artistica stato di conserv. Medio
N 2 punti fotovoltaici

34.   C.DA FRIDULI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
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N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

35.   C.DA LOMICHE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

36.   C.DA MAO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

37.   C.DA COLLAREDA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

38.   C.DA VARMA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

39.   C.DA FONTANA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

su altra tipologia di sost. Stato di conserv. Medio
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40.   C.DA SORGATI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Buono

41.   C.DA TOMASI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 100 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

42.   C.DA POZZACCHI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

43.   C.DA GRAFETTI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

44.   C.DA BOLFE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

45.   C.DA STURMA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:

N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
N 1 punto fotovoltaico
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46.   C.DA ZANETTI di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:

N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Buono

47.   C.DA ZANETTI di SOTTO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

48.   C.DA ZORLA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
N 1 lampada a basso consumo su altra tipologia di sost. stato di conserv. Medio

49.   C.DA CARBONATI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

50.   VIA CAMPAGNOLA TALDI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

51.   C.DA BISIGHINI

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 5 lampade SAP 100 W su 4 palo in acciaio stato di conserv. Buono
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52.   C.DA MASO MALUNGA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
N 1 punto fotovoltaico

53.   C.DA COSTEGIOLO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

54.   C.DA ZULLI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensola a muro stato di conserv. Medio

55.   C.DA SERICATI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

56.   C.DA MOLIN di SOTTO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

57.   C.DA ARICHE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Buono

58.   C.DA PASON

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensola a muro stato di conserv. Buono
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59.   C.DA SCAPINI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

60.   C.DA TESSARI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

61.   C.DA OFFICHE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

su 1 braccio a palo      stato di conserv. Pessimo

62.   C.DA LAZZERI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

su 2 palo in acciaio    stato di conserv. Buono

63.   C.DA TISATI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
su 1 palo in acciaio    stato di conserv. Buono

64.   C.DA MELTRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio
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65.   C.DA STONERA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio
su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

66.   C.DA BARATI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensola a muro stato di conserv. Medio
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensola a muro stato di conserv. Medio

67.   C.DA SARTORE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

68.   C.DA SCOCCHI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

69.   C.DA CORTIANA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio
N 1 punto fotovoltaico

70.   C.DA CAVEDAO

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
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71.   C.DA CALTA

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 2 bracci a palo stato di conserv. Pessimo

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

72.   C.DA ROSI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

73.   C.DA  LAUGA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

74.   C.DA CODIVOLPE

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 4 lampade VM 125 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 mensola a muro            stato di conserv. Medio
su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

75.   C.DA PELE’

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

76.   C.DA POZZERA

P.TI LUCE TOT. N 7 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 1 mensola a muro            stato di conserv. Medio
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N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 2 Punti fotovoltaici

77.   C.DA CASAROTTI

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 5 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono

su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

78.   C.DA FECCHIERA

P.TI LUCE TOT. N 9 così suddivisi:
N 9 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono

su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio
su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 3 mensole a muro            stato di conserv. Medio
su 1 mensola a muro            stato di conserv. Buono

79.   C.DA CICCHELERI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio

80.   C.DA GRIGLIO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

81.   C.DA BRANDELLERI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
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82.   C.DA SCAPINI di SOPRA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

83.   C.DA CORZATI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

84.   C.DA SCALABRINI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

85.   C.DA ROMPI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

86.   C.DA POZZA

P.TI LUCE TOT. N 5 così suddivisi:
N 2 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 2 lampada VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio
N 1 lampade Basso consumo su 1altra tipologia di sost.           stato di conserv.  Medio

87.   C.DA POJERA

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 4 lampade VM 125 W su 4 mensole artistiche stato di conserv. Buono

88.   C.DA PIETRA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio
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89.   C.DA PALEZZATI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

90.   C.DA PALEZZA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo

su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

91.   C.DA PAGLIOSA

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv.  Medio

su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

92.   C.DA MURO

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 4 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 2 mensole a muro stato di conserv.  Medio

93.   C.DA MANOZZO

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 1 lampade Basso consumo su 1altra tipologia di sost.       stato di conserv.  Pessimo

94.   C.DA LAISSE

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensole artistiche stato di conserv. Buono
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95.   C.DA GIOTTI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 1 Punto fotovoltaico

96.   C.DA FEDERICI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv.  Medio

97.   C.DA CUNEGATI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

98.   C.DA BOSCO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 palo artistico tipo NERI stato di conserv. Medio

su 1 mensola artistica stato di conserv.  Medio

99.   C.DA BERNARDI

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 1 Punto fotovoltaico

100.   C.DA STOCCHECCHE

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono
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101.   C.DA BUSELATI

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
N 1 lampade Basso consumo su 1altra tipologia di sost.       stato di conserv.  Pessimo

102.   C.DA CUMERLATI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

103.   C.DA TRATTA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

104.   C.DA ONEGRA

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

105.   C.DA LAITA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 mensole artistica stato di conserv. Medio
N 1 Punto fotovoltaico

106.   C.DA RADERA

P.TI LUCE TOT. N 3 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono
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107.   C.DA MOLIN CUBI

P.TI LUCE TOT. N 11 così suddivisi:
N 10 lampade SAP 70 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 1 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio
su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 1 Punto fotovoltaico

108.   C.DA ZORLETTI di SOTTO

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

109.   C.DA GIOL

P.TI LUCE TOT. N 4 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 3 lampade VM 125 W su 3 mensole artistica stato di conserv. Medio

110.   VIA S. ROCCO

P.TI LUCE TOT. N 7 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 70 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

111.   VIA SEGHETTA

P.TI LUCE TOT. N 6 così suddivisi:
N 4 lampade SAP 70 W su 3 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 1 mensole artistica stato di conserv. Buono
N 2 lampade VM 125 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

112.   VIA CAMPAGNA TALDI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio
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113.   VIA TALDI

P.TI LUCE TOT. N 1 così suddivisi:
N 1 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

114.   C.DA CHIUMENTI

P.TI LUCE TOT. N 12 così suddivisi:
N 6 lampade SAP 100 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 6 lampade VM 125 W su 1 mensole a muro stato di conserv. Medio

su 3 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 2 mensole artistiche stato di conserv. Buono

115.   C.DA PRA

P.TI LUCE TOT. N 10 così suddivisi:
N 10 lampade SAP 100 W su 2 mensole a muro stato di conserv. Buono

su 8 pali in acciaio stato di conserv. Buono

116.   VIA CORTE

P.TI LUCE TOT. N 7 così suddivisi:
N 7 lampade SAP 150 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 1 braccio a palo stato di conserv. Buono

117.   VIA SAN SEBASTIANO

P.TI LUCE TOT. N 15 così suddivisi:
N 8 lampade SAP 100 W su 8 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 6 lampade SAP 70 W su 6 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 Punto fotovoltaico

118.   C.DA ROSI

P.TI LUCE TOT. N 13 così suddivisi:
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N 11 lampade SAP 70 W su 10 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 2 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

119.   VIA PONTE CROCE

P.TI LUCE TOT. N 26 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 palo in acciaio stato di conserv. Buono
N 1 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Medio

N 2 lampade VM 125 W su 2 mensole artistiche stato di conserv. Medio
N 20 lampade SAP 150 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 4 pali in acciaio stato di conserv. Medio
su 6 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 3 bracci a palo stato di conserv. Medio
su 4 bracci a palo stato di conserv. Pessimo
su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

120.   VIA GISBENTI

P.TI LUCE TOT. N 20 così suddivisi:
N 2 lampade VM 2 W su 1 mensola artistica stato di conserv. Buono

su 1 braccio a palo            stato di conserv. Pessimo
N 18 lampade SAP 150 W su 8 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 3 pali in acciaio stato di conserv. Medio
su 4 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 3 mensole a muro stato di conserv. Medio

121.   VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

P.TI LUCE TOT. N 69 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 2 mensole a muro stato di conserv. Medio
N 31 lampade SAP 100 W su 13 pali in acciaio stato di conserv. Buono

su 8 pali in acciaio stato di conserv. Medio
su 1 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
su 4 mensole artistiche stato di conserv. Medio
su 1 palo artistico tipo NERI stato di conserv. Pessimo

N 33 lampade VM 125 W su 3 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 4 bracci a palo stato di conserv. Medio
su 22 pali in cemento stato di conserv. Pessimo
su 4 mensole a muro stato di conserv. Medio

N 2 lampade FL 36 W su 2 altre tipologie di sost. stato di conserv. Buono
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122.   VIA PIAZZA ALTA

P.TI LUCE TOT. N 75 così suddivisi:
N 4 lampade SAP 70 W su 4 pali in acciaio stato di conserv. Buono
N 12 lampade SAP 100 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono

su 8 bracci a palo stato di conserv. Pessimo
su 2 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Pessimo

N 51 lampade VM 125 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Buono
su 8 bracci a palo stato di conserv. Medio
su 14 bracci a palo stato di conserv. Pessimo
su 16 bracci a palo            stato di conserv. Pessimo
su 12 mensola a muro stato di conserv. Medio

N 4 lampade SAP 150 W su 4 bracci a palo stato di conserv. Medio
N 3 lampade IM 150 W su 1 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
N 1 lampade IM 250 W su 1 pali in acciaio             stato di conserv. Pessimo

123.   VIA MOLIN BARBIERO

P.TI LUCE TOT. N 134 così suddivisi:
N 23 lampade SAP 70 W su 21 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo

su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio
su 1 altra tipologia di sost. stato di conserv. Medio

N 51 lampade SAP 100 W su 14 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 4 pali in acciaio stato di conserv. Medio
su 4 pali in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 3 braccio a palo stato di conserv. Medio
su 2 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
su 1 palo in cemento stato di conserv. Pessimo
su 6 pali artistici tipo NERI stato di conserv. Buono
su 13 mensole artistiche stato di conserv. Buono
su 1 mensola a muro stato di conserv. Buono

N 31 lampade SAP 150 W su 11 pali in acciaio stato di conserv. Buono
su 1 palo in acciaio stato di conserv. Pessimo
su 11 braccio a palo stato di conserv. Pessimo
su 1 altra tipologia di sost.        stato di conserv. Pessimo

N 3 lampade IM 150 W su 2 altra tipologia di sost. stato di conserv. Buono
N 2 lampade IM 250 W su sostegni esistenti
N 24 lampade Basso consumo su 24 altra tipologia di sost. stato di conserv. Buono

124.   VIA BALASSO

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 2 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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125.   VIA PIERIBONI

P.TI LUCE TOT. N 2 così suddivisi:
N 2 lampade VM 125 W su 1 mensola a muro stato di conserv. Medio

su 1 mensola artistica stato di conserv. Medio

126.   VIA RIVA STARO

P.TI LUCE TOT. N 11 così suddivisi:
N 3 lampade SAP 70 W su 3 mensole artistiche stato di conserv. Buono
N 8 lampade SAP 100 W su 8 pali in acciaio stato di conserv. Buono
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VALLI DEL PASUBIO

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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IMPIANTO N. 1- SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (SCAMBIO SUL POSTO)

PREMESSA
L’impianto  è  destinato  alla  produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica, 
consta  di  210  moduli  che  sviluppano  una  potenza  di  240  Wp per  complessivi  50,40kWp,  2 
convertitori statici, 1per una potenza unitaria di 27,6kW con rendimento 97,0% e un altro per una 
potenza unitaria di 20,0kW con rendimento 97,0% ed il sistema di cablaggio compresi i dispositivi  
di protezione e di interfaccia sono dimensionati per verificare nel punto di misurazione, all’uscita  
dei convertitori  DC/AC le condizioni di efficienza richieste dal DM 19 febbraio 2007. L’impianto 
eserce in parallelo alla rete elettrica nazionale.

DATI CARATTERISTICHE
Latitudine 45°44'19''N

Longitudine 11°15'48''E

Altitudine 338 m s.l.m.

Tipo di impianto ampliamento 

Tensione / fasi 400 Trifase

Potenza disponibile 40 Kw

Corrente di guasto presunta nel punto di 
consegna 6 KA

Stato del neutro a terra sistema TT

Area di installazione copertura a falda inclinata

Posizione del quadro di interfaccia interno al fabbricato a parete

Poisizione convertitori interni al fabbricato a parete

Tipologia di struttura (livello di integrazione) non integrata nel tetto in lamiera

PANNELLI FOTOVOLTAICI

N° moduli 210

Modello CONERGY EcoPro 240P

INVERTER

N° inverter 2

Modello POWERONE Trio 27,6 TL
Pn 27600

Pin 32000

VMAX 1000

Vmin 500
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DATI CARATTERISTICHE
Vmax 800

Von 360

Imax 32

ήeur 98

mpp track 2

N° stringhe 6

Moduli per stringa 21

N° moduli 126

Potenza totale di picco 30,24 Kw

Tensione nominale 640,92 V

Modello POWERONE Trio 20,0 TL
Pn 20000

Pin 24000

VMAX 1000

Vmin 410

Vmax 800

Von 360

Imax 25

ήeur 98

mpp track 2

N° stringhe 4

Moduli per stringa 21

N° moduli 84

Potenza totale di picco 30,24 Kw

Tensione nominale 640,92 V

Nelle  tavole  grafiche  di  cui  all'ALLEGATO  B4  è  riportato,  l'orientamento  e  il 
posizionamento  nell'edificio  dell'impianto,  nonché,  lo  schema  elettrico  unifilare 
dell'impianto, attrattraverso il quale vengono evidenziate le principali funzioni ed i regimi di 
esercizio dell’impianto.
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IMPIANTO N. 2 - MUNICIPIO (SCAMBIO SENZA L'OBBLIGO DI COINCIDENZA TRA PUNTI DI 
IMMISSIONE E DI PRELIEVO)

PREMESSA
L’impianto,  ubicato  in  Contrada  Malacarne  nel  Comune di  Cattolica  Eraclea  (AG)  e  collegato 
all'utenza POD IT001E00066073 NUOVA SEDE MUNICIPALE – VIA BRANDELLERO, è destinato 
alla produzione di energia elettrica mediante conversione  fotovoltaica, consta di 80 moduli che 
sviluppano una potenza di 19,80 kWp.
La struttura che sorregge i moduli fotovoltaici è un inseguitore biassiale.
le caratteristiche tecniche dell'impianto sono descritte nell'ALLEGATO B14.
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